


более
высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ 
или Г2, ВЗ, Д2, Т2. В соответствии с 
представленным сертификатом пожарной 
безопасности № С-Яи.ПБ37.В.О18О2 изделия 
используемые на потолках имеют показатели Г4, 
ВЗ, ДЗ,ТЗ. (п. 4.3.2. СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы», п. 4 ст. 4 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»).

на 2020 год;
3.Выполнение работ.

6 Выход на кровлю не оборудован 
противопожарным люком 2-ого типа. п. 8.4* В 
чердаках зданий, кроме зданий класса Ф2, ФЗ и 
Ф4, люки или окна размерами не менее 0,6 х 0,8 м. 
СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий 
и сооружений".

1. Разработка сметной документации;
2. Включение в план проведения работ 
на 2020 -2021 год;
3. Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2020 Г.-2021 г.

7 В коридоре 2го этажа в за потолочном 
пространстве отсутствуют пожарные извещатели 
автоматической пожарной сигнализации ст. 4 п. 4 
ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТР ТПБ», 
п. 12.20. Точечные дымовые пожарные извещатели 
следует устанавливать в каждом отсеке потолка 
шириной 0,75 м и более, выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 м. НПБ 88- 2001*

1. Внесение изменения в проект
2. Разработка сметной документации;
3. Включение в план проведения работ 
на 2019-2020 год;
Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г.2020 г.

8 Лестничная клетка здания не разделена 
ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами от подвальных 
помещений (ст. 4 п. 4 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 6.9* п. 7.4 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и 
сооружений.
СТ.88 табл.23, табл.24, п.1.)

1. Нет возможности конструктивного 
решения проблемы (разделение 
лестничной клетки здания 
ограждающей конструкцией) из - за 
конструктивных особенностей проекта 
здания, и нахождения помещения в 
собственности администрации г.о. 
Химки.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

Московская область, г. о. Химки, Юбилейный проспект, д. 10
9 На первом этаже помещения архива, не отделен 

противопожарной преградой (дверью) о пути
1. Разработка сметной документации;
2. Включение в план проведения работ

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019г.-2020 г.



эвакуации административных помещений, ст. 4 п 
4 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТР 
ТПБ», п. 7.4; СНиП 21-01-97* Пожарная
безопасность зданий и сооружений, ст. 88 табл.23, 
табл.24, п.1

на 2019- 2020 год;
3.Выполнение работ.

10 В подвальном этаже допускается хранение мебели 
и других предметов п. 23.; ПГ1Р в РФ №390.

1. Включение в план проведения работ 
на 2019 год;
Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г.

11 На первом этаже вход в подвальный этаж, не 
отделен противопожарной преградой (дверью) от 
пути эвакуации административных помещений, ст. 
4 п. 4 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 7.4, СНиП 21-01-97* Пожарная 
безопасность зданий и сооружений, ст. 88 табл.23, 
габл.24, п.1 .

1. Разработка сметной документации;
2. Включение в план проведения работ 
на 2019 -2020 год;
3. Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г-. 2020 г.

12 На объекте отсутствует (не храниться) 
исполнительная документация на установленную 
систему оповещения и управления эвакуации 
людей при пожаре, (не представлена), п. 61 ПНР в 
РФ №390.

1. Включение в план по устранению на 
2019 год;
2. Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г.

13 На объекте отсутствует (не храниться) 
исполнительная документация на установленную 
автоматическую систему пожарной сигнализации, 
(не представлена)), п. 61 ПНР в РФ №390.

1. Включение в план проведения работ 
на 2019 год;
2. Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г.

14 При выходе (входе) в тамбуре оборудован шкаф п. 
36 ПНР в РФ №390.

1. Включение в план проведения работ 
на 2019 -2020 год;
2. Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г.- 2020 г.

15 На первом этаже в коридоре размещены различные 
материалы, п. 36; ППР в РФ №390.

1. Включение в план проведения работ 
на 2019 год;
2. Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г.

16 На лестничной площадке и на марше лестницы 
размещены различные материалы. При входе в 
подвальный этаж. п. 36 ПР в РФ №390.

1. Включение в план проведения работ 
на 2019 год;

2.Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019 г.

17 На первом этаже не обеспечивается открывание 
эвакуационной двери по направлению движения, 
п. 36. ППР в РФ №390.

1. Разработка сметной документации;
2. Включение в план проведения работ 
на 2019- 2020 год;
3. Выполнение работ.

Директор «КЦСОР 
«Химкинский»

2019-2020 г.
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